Uitvoeringsprogramma thema energie van de gemeente Bergh

Het thema energie is een van de belangrijkste thema’s van interne milieuzorg, aangezien energie door iedere medewerker gedurende de hele werkdag wordt gebruikt. Denk aan verlichting, computers, verwarming, koelapparatuur en koffieautomaten. Het was voor de werkgroep duidelijk dat besparingen op het energieverbruik mogelijk moesten zijn. Echter niet was bekend waar de meeste besparing verkregen kon worden en welke maatregelen het meeste rendement zouden opleveren. Rond dezelfde tijd gaf de milieuhandhaver in een reguliere controle aan dat voor het gemeentehuis een energieonderzoek vereist is. Dit om te kunnen aangeven welke maatregelen het gemeentehuis nog redelijkerwijs kan treffen om energie te besparen. Het energieonderzoek kon goed gebruikt worden voor het uitvoeringsprogramma energie in het GIM project. In het najaar van 2002 heeft het energieonderzoek plaats gevonden. 

Veel van de maatregelen over het thema energie in het uitvoeringsprogramma zijn naar voren gekomen door het energieonderzoek. Door het onderzoek werd duidelijk dat door zowel gedragsverandering en eenvoudige technische maatregelen energie op een simpele en goedkope manier kan worden bespaard. Vooral op het gebied van verlichting is veel besparing mogelijk. Grotere technische maatregelen kunnen het beste worden meegenomen op het moment dat het apparaat of installatie aan vervanging toe is, het natuurlijke moment. De gebouwenbeheerder zal te zijner tijd onderhoudsplanningen maken voor de verschillende apparaten en installaties, waarin de onderhoudsbeurten en vervangingsmomenten worden aangegeven. 

Gedragsverandering zal tot besparing van het energiegebruik leiden. Medewerkers zijn zich nog te weinig bewust van het energieverbruik van computers, licht en verwarming. Hierdoor wordt onnodig veel verbruikt. Door de medewerkers middels concrete voorbeelden te wijzen op het energieverbruik van bepaalde apparaten zullen ze gemotiveerd worden om energie te besparen. 

Om te kunnen bepalen of energie bespaard wordt is het nodig dat bijgehouden wordt hoeveel energie er per maand wordt verbruikt (monitoren). Door te monitoren kan ook worden achterhaald of er storingen in bijvoorbeeld de verwarmingsketels zitten. Sneller handelen is hierdoor mogelijk, zodat niet onnodig energie verdwijnt. 

Kleine maatregelen, zoals het uitdoen van de beeldschermen, zullen waarschijnlijk niet zichtbaar zijn in de energieresultaten. Maar alle kleine beetjes helpen. En alle kleine beetjes samen bespaard weer op 

Of ook de gedragsveranderingen zichtbaar zijn in de energieresultaten valt te betwijfelen. Het valt te betwijfelen of het uitdoen van de verlichting in de kamer tijdens de pauze in de energieresultaten zichtbaar is. Alle kleine beetjes helpen dus als zowel het gedrag aangepast is als de energiezuinige maatregelen toegepast zijn zal dit zichtbaar zijn in de energieresultaten. 

Naast technische maatregelen en gedragsverandering is ook het soort energie van belang. Nu wordt door de gemeente grijze stroom afgenomen van het energiebedrijf Nuon. Grijze stroom heeft een negatieve invloed op de CO2 uitstoot. Alternatieven als zonne-, wind-, water-, en biogas energie veroorzaken geen CO2 uitstoot en zijn dus veel milieuvriendelijker. Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft naar haar burgers en bedrijven toe zal de afweging moeten worden gemaakt om (gedeeltelijk) groene stroom in te kopen. 

Energiebesparingsmaatregelen 


Oorzaken
maatregelen
wie voert uit/ is verantwoordelijk
wanneer gerealiseerd

1.
Er wordt onnodig veel energie verbruikt waardoor meer CO2 wordt uitgestoten.
Door het uitvoeren van een energieonderzoek zijn overtollige energiestromen in beeld gebracht. Aanbevelingen uit energieonderzoek uitvoeren.
Voorzitter werkgroep en GIM coördinator
deels in tweede kwartaal 2003 deels continu

2.
Monitoring van elektriciteits- gas en waterstanden vindt niet plaats
iedere maand standen noteren en uitschieters onderzoeken
Voorzitter werkgroep
continu

3.
De energierekening wordt niet gecontroleerd
prijzen voor vaste en variabele kosten bijhouden
Voorzitter werkgroep
continu

4.
Lichten worden niet uitgedaan als men de kamer verlaat


Posters met de aandacht op licht en beeldscherm uit doen als men langer dan 30 minuten weg is.
Gezamenlijk met de hele GIM werkgroep
tweede kwartaal 2003 

5.
Op de meeste kamers brandt meer licht dan strikt noodzakelijk is


Door middel van metingen met luxmeter bekijken hoeveel licht er op iedere kamer nodig is. Overtollige lampen eruit halen, hierdoor kan ongeveer ( 1650,- worden bespaard.
De bode. Voorzitter werkgroep ziet hier op toe. 
tweede kwartaal 2003

6.
In de hal is zowel sfeerverlichting als functionele verlichting aanwezig. De functionele verlichting wordt niet altijd uitgedaan als de lichtinval van buiten voldoende is.
Voorzitter werkgroep geeft instructie aan receptionistes. Voorzitter, bode en receptioniste uit werkgroep letten op juist gebruik verlichting. De besparing zal ongeveer ( 25,- per jaar zijn. 
Voorzitter werkgroep en bode
tweede kwartaal 2003

7.
Buitenverlichting brand de hele nacht en gaat niet automatisch uit als het licht wordt
Buitenverlichting voorzien van schemer- en tijdschakeling
Is reeds aangepast. Voorzitter werkgroep en bode zien toe dat verlichting indien nodig vervangen wordt
indien situatie zich voordoet.

8.
Computers staan vaak onnodig aan
In de nieuwsbrief hiervoor aandacht vragen, aanspreken collega’s.
Alle werkgroepleden
continu

9.
Beeldschermen worden niet uitgedaan als men in bespreking of naar huis gaat
In de nieuwsbrief hiervoor aandacht vragen, posters ophangen en collega’s hierop aanspreken.
Alle werkgroepleden
tweede kwartaal 2003

10.
Nog niet alle computers hebben standby mogelijkheid
Bij aanschaf nieuwe computers letten op energiebesparing
Automatisering en voorzitter werkgroep
indien het zich voordoet

11.
Bij aanschaf van computers en beeldschermen wordt niet gelet op energiebesparing
Bij aanschaf nieuwe computers letten op energiebesparing
Automatisering en voorzitter werkgroep
indien het zich voordoet

12.
In sommige kamers is het niet mogelijk zelf de verwarming middels een thermostaatkraan te regelen.
Inventariseren hoeveel thermostaat kranen kunnen worden aangebracht. Indien meer dan 10 per groep 3 offertes opvragen
Bode inventariseert, Voorzitter werkgroep vraagt eventueel offertes op.
derde kwartaal 2003

13.
Als men het te warm heeft draait men niet de verwarming uit, maar zet het raam open.
In de nieuwsbrief hiervoor aandacht vragen, aanspreken collega’s.
Alle werkgroepleden
tweede kwartaal 2003

14.
Sluisdeuren van onverwarmde gangen worden niet dicht gedaan.
In de nieuwsbrief hiervoor aandacht vragen, aanspreken collega’s. Zodra nieuwe deuren er zijn is het probleem veel minder.
Alle werkgroepleden
tweede kwartaal 2003

15.
Het komt regelmatig voor dat voorwerpen, zoals bureaus tegen de verwarming staan. Dit belemmert het verwarmen van de ruimte.
Inventariseren waar en indien mogelijk verwarming vrijmaken. Bij verbouw hier op letten
Bode inventariseert en maakt verwarming vrij. Voorzitter werkgroep ziet hier op toe.
tweede kwartaal 2003

16.
In de onderstations van de verwarmingsketels gaat veel warmte verloren via de leidingen.
3 offertes opvragen, indien terugverdientijd minder dan 3 jaar is leidingen isoleren.
Voorzitter werkgroep en bode vragen offertes op en beoordelen.
tweede kwartaal 2003

17.
Doordat ketels waarschijnlijk niet cascade zijn geschakeld gaat energie verloren.
Bespreken met Kremer bv bij wie onderhoud is ondergebracht
Voorzitter werkgroep
tweede kwartaal 2003

18.
In sommige kamers is koelapparatuur aanwezig. Deze worden niet altijd goed gebruikt. (maximaal 3 tot 5 graden koeler dan de buiten temperatuur)
Instructie geven bij Openbare Werken en Financiën. Blijven letten op juist gebruik.
Voorzitter werkgroep geeft instructie. Alle werkgroepleden blijven alert.
tweede kwartaal 2003 en verder continu

19.
Instelling van de koelapparatuur in de serverruimte is onduidelijk.
Uitzoeken of temperatuur lager kan.
Automatisering, voorzitter werkgroep houdt dit onder de aandacht.
tweede kwartaal 2003

20.
Het warmwaterreservoir in de kantine verwarmt 24 uur 7 dagen per week 60 liter water tot 100 graden Celsius. De ketel is niet geïsoleerd.
Onderzoeken of door tijdschakelaar energie bespaard wordt.
Voorzitter en bode zoeken dit uit. Evt. tijdschakelaar plaatsen.
tweede kwartaal 2003

21.
Bij vervanging van verlichting, verwarmingsapparatuur en beglazing wordt nog niet of nauwelijks rekening gehouden met energiebesparing.
Bij onderhoud, verbouw of nieuwbouw rekening houden met energie.
Voorzitter werkgroep, bode en GIM coördinator zien hier op toe.
indien situatie zich voordoet

22.
De energie die wordt gebruikt is grijs en levert daarom een bijdrage aan de CO2 uitstoot
Onderzoeken meerkosten groene stroom. College voorstellen (gedeeltelijk) groene stroom te gebruiken
Voorzitter werkgroep en GIM coördinator. 
derde kwartaal 2003
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